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藤川設計株式会社

田中　富士夫
H30.7

工事名称 図面名 縮尺 訂正 承認担当日付 備考 一級建築士登録 222551
A3：1/300

（各学校共通事項）＊室外機には防護ネット取付

関小学校　３階平面図
新設ACx5室

亀山西小学校ほか２校普通教室等空調機設置工事 Ｍ－１５関小学校　空調設備　３階平面図
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関小

既設、雑巾掛け撤去 既設、雑巾掛け撤去 既設、雑巾掛け撤去 既設、雑巾掛け撤去
（雑巾掛け無し）

既設天井点検口箇所を示す

Ａ

新設天井点検口（４５０×４５０）を取付とする

少人数教室

AP-1:945x890 AP-1:945x890 AP-1:945x890 AP-1:945x890 AP-1:945x890

既設透明ガラスt=3.0撤去、アルミパネルt=3.0新設
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内 外 渡 り 配 線 は 冷 媒 管 抱 き 合 わ せ 配 線 と す る 。
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渡り配線ガス
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冷媒配管配線セットサイズ表（参考）

屋 内 露 出 配 管 、 及 び 屋 内 露 出 立 ち 下げ 配 管 は

カ － テ ン 、 家 具 等 に 邪 魔 に な ら な い様 に 施 工 を 行 う 事

ドレン

特記無きドレンは上表による
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ドレン屋外ベランダ放流ドレン屋外ベランダ放流ドレン屋外ベランダ放流ドレン屋外ベランダ放流

Ａ

バルコニー


